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Ocena jakosci wody prreznaczonef do spoiycia przez ludzi Nr 3 <201 9

Pasfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leczycy dzialajge na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r,
o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 1. poz 1261 2 poZn. zm.}, art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwea 2001c o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu gciekéw (tj. Dz U. z2018r. poz. 1152 =z péin. zm), § 21 ust. 1
pkt I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017t w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294},

stwierdza przydatno$é wody z wodociagu publicznego wiejskiego Koryta gmina Daszyna
UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2019r.,, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leczycy pobrat do badania préobki wody
po uzdatnieniu SUW Koryta. Wyniki zawarto w sprawozdaniu z dnia 08.06.2019r., Nr PSSE.SBS.505.209.19,
przeprowadzonych przez Oddziat Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno - Epidemioiogicznej w Slierniewicach.

Wyniki zawarto w sprawozdanin z dnia 29.05.2019r., Nr WSSE.DLHK.9051.92.3.2019 egz, 1/2, przeprowadzonych
przez Dziat Laboratoryjny WSSE w Lodzi ul. Wodna 40,

W dniu 28.03.2019r, producent wody przedstawil Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Legczycy wyniki badania prébki wedy pobranej do badania w ramach kontroli wewnetrzngj z punktu poboru prébki wody
SUW Koryta — woda podawana do sieci, oraz Osada 6/8 punkt czerpalny w kuchni ~- woda z sieci. Wyniki zawarto w
sprawozdaniach z tadan z dunia 18.04.2019r, Nr 722/2018-W-2, oraz z dnia 23.03.2019r., Nr 493/2019-W-3, wykonanych
przez Laboratorium Eko Serwis w Lodzi ul. Wierzbowa 48,

Na podstawie wynikéw badad wody zawartych w powyzszych sprawozdaniach stwierdzono, ze w zakresie
przebadanych parametrdw grupy A oraz z grupy B woda spelnia wymagania do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 22017 r. poz. 2204), :
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